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1F大廳 / 內容
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1F大廳

俯視圖

1F大廳 2019/11/20

1F大廳 / 視圖
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偽色圖, 照度 [lx]
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1F大廳 / 視圖
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平面照度圖, 照度 [lx]

比例: 1 : 158
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1F大廳 / 視圖
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大廳

大廳

1F大廳 2019/11/20

全景 1 / 建築物 1 / 樓層 1 / 大廳 / 視圖

頁 5



工作面 (大廳) / 直角照度 (自適性)

工作面 (大廳): 直角照度 (自適性) (表面)
燈光場景: 燈光場景 1
平均: 414 lx, 最小: 18.7 lx, 最大: 1060 lx, 最小值/平均: 0.045, 最小/最大: 0.018
高度: 0.800 m, 邊緣區: 0.000 m

僞色圖 [lx]

比例: 1 : 122

1F大廳 2019/11/20

全景 1 / 建築物 1 / 樓層 1 / 大廳 / 工作面 (大廳) / 直角照度 (自適性)
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數值限域 [lx]

比例: 1 : 122

1F大廳 2019/11/20

全景 1 / 建築物 1 / 樓層 1 / 大廳 / 工作面 (大廳) / 直角照度 (自適性)
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右側梯廳

右側梯廳

1F大廳 2019/11/20

全景 1 / 建築物 1 / 樓層 1 / 右側梯廳 / 視圖
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工作面 (右側梯廳) / 直角照度 (自適性)

工作面 (右側梯廳): 直角照度 (自適性) (表面)
燈光場景: 燈光場景 1
平均: 303 lx, 最小: 184 lx, 最大: 387 lx, 最小值/平均: 0.61, 最小/最大: 0.48
高度: 0.800 m, 邊緣區: 0.000 m

1F大廳 2019/11/20

全景 1 / 建築物 1 / 樓層 1 / 右側梯廳 / 工作面 (右側梯廳) / 直角照度 (自適性)
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僞色圖 [lx]

比例: 1 : 31

1F大廳 2019/11/20

全景 1 / 建築物 1 / 樓層 1 / 右側梯廳 / 工作面 (右側梯廳) / 直角照度 (自適性)
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數值限域 [lx]

比例: 1 : 31

1F大廳 2019/11/20

全景 1 / 建築物 1 / 樓層 1 / 右側梯廳 / 工作面 (右側梯廳) / 直角照度 (自適性)
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左側梯廳

左側梯廳

1F大廳 2019/11/20

全景 1 / 建築物 1 / 樓層 1 / 左側梯廳 / 視圖
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工作面 (左側梯廳) / 直角照度 (自適性)

工作面 (左側梯廳): 直角照度 (自適性) (表面)
燈光場景: 燈光場景 1
平均: 273 lx, 最小: 125 lx, 最大: 350 lx, 最小值/平均: 0.46, 最小/最大: 0.36
高度: 0.800 m, 邊緣區: 0.000 m

1F大廳 2019/11/20

全景 1 / 建築物 1 / 樓層 1 / 左側梯廳 / 工作面 (左側梯廳) / 直角照度 (自適性)
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僞色圖 [lx]

比例: 1 : 38

1F大廳 2019/11/20

全景 1 / 建築物 1 / 樓層 1 / 左側梯廳 / 工作面 (左側梯廳) / 直角照度 (自適性)
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數值限域 [lx]

比例: 1 : 38

1F大廳 2019/11/20

全景 1 / 建築物 1 / 樓層 1 / 左側梯廳 / 工作面 (左側梯廳) / 直角照度 (自適性)
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多功能室

多功能室

1F大廳 2019/11/20

全景 1 / 建築物 1 / 樓層 1 / 多功能室 / 視圖
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工作面 (多功能室) / 直角照度 (自適性)

工作面 (多功能室): 直角照度 (自適性) (表面)
燈光場景: 燈光場景 1
平均: 470 lx, 最小: 218 lx, 最大: 821 lx, 最小值/平均: 0.46, 最小/最大: 0.27
高度: 0.800 m, 邊緣區: 0.000 m

僞色圖 [lx]

比例: 1 : 45

1F大廳 2019/11/20

全景 1 / 建築物 1 / 樓層 1 / 多功能室 / 工作面 (多功能室) / 直角照度 (自適性)
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數值限域 [lx]

比例: 1 : 45

1F大廳 2019/11/20

全景 1 / 建築物 1 / 樓層 1 / 多功能室 / 工作面 (多功能室) / 直角照度 (自適性)
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管理室

管理室

1F大廳 2019/11/20

全景 1 / 建築物 1 / 樓層 1 / 管理室 / 視圖
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工作面 (管理室) / 直角照度 (自適性)

工作面 (管理室): 直角照度 (自適性) (表面)
燈光場景: 燈光場景 1
平均: 542 lx, 最小: 200 lx, 最大: 846 lx, 最小值/平均: 0.37, 最小/最大: 0.24
高度: 0.800 m, 邊緣區: 0.000 m

1F大廳 2019/11/20

全景 1 / 建築物 1 / 樓層 1 / 管理室 / 工作面 (管理室) / 直角照度 (自適性)
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僞色圖 [lx]

比例: 1 : 37

1F大廳 2019/11/20

全景 1 / 建築物 1 / 樓層 1 / 管理室 / 工作面 (管理室) / 直角照度 (自適性)
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數值限域 [lx]

比例: 1 : 37

1F大廳 2019/11/20

全景 1 / 建築物 1 / 樓層 1 / 管理室 / 工作面 (管理室) / 直角照度 (自適性)
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